



































Budowa sieci el-en 0,4kV o$wietlenia drogowego w m. Olesno, przy ul. Matejki

L.

OBLICZENIA

Doboér zabezpieczenia gtoéwnego calego obwodu o$wietlenia:

2-39W = 78W
P, =P, =78W
P, _ 78

l. = = = (,3984
2 " U-cosep 230-0,85
Iy = k-1, = 3,5 0,398 = 1,3964

Zabezpieczenie w roztgczniku RSA WT-00 6A
Dobor zabezpieczenia pojedynczej oprawy o$wietleniowej:

i i =0,1694
2 Uy 230
=k-I,=2350,1694 = 0,5934

SZ?"
Dobrano zabezpieczenie projektowane]j oprawy o$wietleniowej o wartodci 4A
Spadek napigcia:

Zatozono, ze napigcie na zaciskach przylgczajacych linie
o$wietlenia drogowego wynosi 230V.
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AU. Z(P 200 c474 = 0,028%
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Dopuszczalna wartosé: AU% < 5%
Warunek zostat spelniony.

Whniosek:
Dobrany przewod spetnia warunki dopuszezalnego spadky,papi

Uprawnienia bud
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ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY "ELPOLBUD" Piotr Wysocki









LEGENDA:

- projektowana oprawa na
latarniach wolnostojgcych
- proj. rura oslonowa
- proj. linia kablowa nN
- istn. sie¢ wodociggowa
- istn. sie¢ kanalizacyjna
- istn. sie¢ gazowa
- istn. sie¢ elektroenergetyczna
- istn. sie¢ telekomunikacyjna

- granice dzialek
- teren inwestycji
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Tablica 1:

Odleglosci miedzy kablami uloZonymi w ziemi
przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejszs dopus
czalna :’d@?ﬂo&w i
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenic — X tm
. “a"-pionowa | “b"-pecinma
przy skrzy- i
3 N Pn:ymzublm—
1 | Kabli deltroasrpotycamch ma papiecie zmmionowe sieci do 1KV z kablum 25 10
tego samego rodzaju fub izacyjmymi
2 | Xabli sygmlizacypych i kabli yeh do zasilania wzybeh viwiat- 25 i
feniowych z kablami tego s:;nego rodzaju mg‘ i.:?
3 Kxbﬁdmxmymxyémmiﬁemmgiegidolszkahh;Nw
dektroenergetycznymi na napigeic znamionowe sieci wyZsze niz | kY -
4 Kabli deldtroencryetycznych na nspigcie zmmionowe Sied wyzsze miz | kY
i nic przekraceajace 10 kY z kablami tego samego rodzaju %
o4 cndt aprenrvemesrency WA Jresasssscnsseevannd
5 Kabli dektrooergetycanych na napigcic znamionowe sieci wyzeo niz 10kV 25
2 kablami tego samego rodzaju
6 Kabli elektroenergetyczych z kabl ok ikocyjmymi
50
7 Kabli réanych u2ytkownikéw
8 Kabli 2 mufami sasiedujacych kabli - 25

Tablica 2 : Odlegloéci kabli ulozonych w ziemi od innych

urzgdzed podziemnych

Nojmnicjzn doplisz-

czalna odieglodo
w om
Lp. Rodzaj urzadzenia podzicmnego *3"-pionows | "b"-pozioma
pzy pry sl
~2owaniu -nin
1 Rurociagi wodociagowe , sciekowa , cieplne , gazowe z gazami 80'{7:1)' 50
niepalnymi i rurociagi 2 gazami palnymi o cidnienin do 0,05 MPa &, <250mni
t S
2 Rurociagi z cieczami palnymi i s
i ) : ; 150" pray 100
3 Rurociagi z gozani palnymi o cifnienin wyzszym niz 0,05 MPa 0> 250,
i nio przekraczajacym 0,4 MPa > 250mm
4 | Rurociagi z gazami paloymi o ciénienit wyzxzym nit 0,4 MPa BN-71/3976-31
5 | Zbiomiki z gnzami palnymi 200
[ Czgicd podzemne linki mapowictrznych (ustdj , podpor , odeigzka ) B %0
7 | Scimy budynkéw i jnne budowle np. mnclo, kenaly,z wyjatldem
vradzed wyszczegéhnionych W Ip. 16 ) . %0
8 | Shkmyjna szypa toru nie przystospwanego do trakcji elektryczng 100 migdzy 250
) - A oslong kable
9 | Skrgjna szyna toru trokeji elektryczne i%"?ﬁ_“”” wg-opgg-l’s-fs
miedzy
10 | Skrjny koniee podidadu tora manewrowego i bocznicy kolgjowsj .0313: hbhw ’
nie przystosowanych do trakcji elcktrycznej , on zamknictym } SReRL 80>
terenie zakladu myﬂowego AT
11 | Ureadzenia ochrony budowki od wylsdowsdi stmosferycznych R
1/Dop si¢ zmnivjzenie odeglodi do $0cm pod wenumkiem zastosownnis oslony

o dlugodi wg tabl, 3

2/Dopuszcza si¢ zZmnicjszenie odleglodci do 80cm pod warunkicin zastosowsnia oslony

o diugosd wg tabl. 3

3/Jexeli 2 umsadnionych wegleddw odleglodé 1a nie moze byt znchownna, dopuszcza sig zmnicjszenic

j&j do 30cm lecz nnledy zostosownd oslony olaczajace

Tablica 3 : Rodzaj ochrony przed uszkodzeniami oraz dlugoSci ochrony kabla przy skrzyzowaniu

z rurociggami, drogomi kolowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami

GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI

Rodzj obiekn, Rodzzj zabezpio- ; l |
Lp. krzy2owanego —czenia kabla Diugosé ochrony kabla na skrzyzowanin _
L)
1 Rarociagi podwéjne Przy- | Diugosé kabla ne am}mwnniq z rurg z dodaniem
krycie kabla co nejmnicj po S0cm, 2 kmedej strony
2 2 kruweznikomi Dlugosé kabla na skizy2owaniu (z drogg wiaz z krawgznikami)
: : (:l?:e‘) 2 dodaniem cu najmniej po 50cm. 2 kazde) strony
3 droga !z rowami mechanicznie | Diugodd kabla na skrzyzowaniu 2z drogy, wraz z rowami
kolows | odwadniajacymi “O‘W:“fé do ”“"Fm"k;‘;‘”?y rovi. 2 dodunier 68 mjimicj g = 50cm - dla kabli 1kV ulosonych pod chodnikami
A br;:;yu'owe 1ob Pl e — i przezmoczonych do odwictlenia ulicznego,
4 aa kanaly Diugosé kabls na skrzyzowaniu 2 nasypem drogi z dodaniem do zssilania znakéw drogowych i syvgnalizacii
nrsypie co najmniej po 100cm , z kadej strony ruchu ulicznego
Diugosé kabla nu skrzyzowaniu 2 torem wraz 2 rowami do B = 70cm - dla pozastalych hbh do 1kV z wyjatkiem kabli
5 7 ~owamj 2ewngtrzng skarpy rowu 2 dodaniem o nejmniej po 100cm, ulozonych w Ziemi na uzytkach rolnych
tor z kaddej strony g = 80cm - dia kabli o napi¢ciu znamionowym wigkszym
i . . od 1kV lecz ni j 15kv jatki
6 kel , Diugosé ksbla na skrzytowaniu 2 nasypem 2 dodanjem kabli uloaanyc:wwm}i mu;c:””r‘ -
ha pasypie o pajmni¢j po 100cm ,z kazdej strony
R g = 90cm - din kabli do 15KV ulazonych W Zemi
oslont W nigjscu wijécin kabla spod wody, nadlugodei na uzytkach rolnych
b Rzekn lub inne wody otsczajaca od nejniszego do najwy2szego powodziowego poziomu g =100cm -dla kabli powyzsj 15kV
wody , z dodaniem co najmniej po SOcra,z kazdej strony
UWAGI: 1/ Pox granicami administracyjaymi miast i osiedli kable salety ikt w sl SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA TOR KOLEJOWY
poza pasem drogowym co najmniej w odieglodci 1,0m od pasa drogowego.
KABLI MIEDZY SOBA JaLNY
2/ Odl:glosé hnii kablowej od zadrzewienis powinna wynosé co ngjmnig 2m
liczre od $rodka pai drzew, | 7 |
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RUROCIAGI T ZBIORNIKT ORAZ CZESCI PODZIEMNE :
LINT NAPOWIETRZNYCH, BUDYNKOW , URZADZEN ODGROMOWYCH
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